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Ø6" CIRC.PGBT-1

QUADRO DISTRIB.  

FORÇA Nº 1

CAIXA DE 

PASSAGEM Nº 6

Ø6" C/CIRC.PGBT-2

C/11x185mm²

QUADRO DISTRIB.  

LUZ Nº 8

QUADRO DISTRIB.  

FORÇA Nº 2

CAIXA DE 

PASSAGEM Nº 5

Ø1.1/2"

QUADRO DISTRIB.  

FORÇA Nº 3

CAIXA DE 

PASSAGEM Nº 4

Ø1"

Ø1"

Ø1.1/2" 

Ø1.1/2" Ø1.1/2" 

Ø1.1/2" 

Ø1.1/2"

Ø1"

Ø1.1/2"

Ø1.1/2"

Ø1.1/2"

Ø1.1/2" 

Ø1.1/2" 

Ø1.1/2" 

DETALHE "B"

C/11x185mm² +

Ø6" C/CIRC.

8-1 AO 8-12

CAIXA DE 

PASSAGEM Nº 2

CAIXA DE 

PASSAGEM Nº 3

PAINEL GERAL 

SUBESTAÇÃO 

TRANSFORMADORA

Ø6" C/CIRC.PGBT-3

C/11x185mm² +

Ø6" C/CIRC.PGBT-2

C/11x185mm²

Ø6" C/CIRC.PGBT-1

C/11x185mm²

CAIXA DE 

PASSAGEM Nº 1

SUBESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (BLINDADA)

MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

Ø4" RESERVA

Ø4" C/3x50mm²

XLPE - EPR

Ø6" CIRC.PGBT-3

C/11x185mm²

HUMANAS

CISTERNA PARA

EDIFÍCIO 1 

2 BOMBAS 5CV

(1 RESERVA)

CIRC.QDF1-AC17

+ QDF AC19

TANQUE DE REUSO

P/EDIFÍCIO 1 

2 BOMBAS 5CV

(1 RESERVA)

Ø1.1/2" C/CIRC.

QDF1-AC17

Ø1.1/2" C/CIRC.

QDF1-AC17

+  QDF1-AC19

#10mm²

Ø1.1/2" C/CIRC.

QDF-AC18

+  QDF-AC20

Ø1.1/2" C/CIRC.

QDF2-AC18

TANQUE DE REUSO 

P/EDIFÍCIO 2 

2 BOMBAS 5 CV

CISTERNA PARA

EDIFÍCIO 2 

2 BOMBAS 5CV

(1 RESERVA)

CENTRAL

TANQUE DE REUSO P/

EDIFÍCIO 3 - 2 BOMBAS 5 CV

(1 RESERVA)

QDF2-AC18 + 

+ QDF2 - AC20

Ø1.1/2" C/CIRC.

QDF3-AC17

CISTERNA PARA

EDIFÍCIO 3 

2 BOMBAS 5CV

(1 RESERVA)

Ø1.1/2" C/CIRC.

QDF3-AC17

AC20 E AC21

EXATAS

QDF3  AC17 +

QDF3 - AC20

+ QDF3 - AC21

#10mm²

#6mm²

#2,5mm²

#4,0mm²

#2,5mm²

#2,5mm²

#4,0mm²

#2,5mm²

#4,0mm²

#4,0mm²

#2,5mm²

GUARITA

3 x 500 KVA

#2,5mm²

DE BAIXA TENSÃO

(PGBT)

Ø1" QDF3 - AC21

(1 RESERVA)

#2,5mm²
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A1 EXTENDIDO 2X: 1189 x 594

NOTAS GERAIS

- ESPALETAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5cm OU 10cm PADRÃO IN LOCO (COM REVESTIMENTO). 

- CONFERIR MEDIDAS, NíVEIS E PRUMOS NA OBRA.

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 

- PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO  (PISO ACABADO E/OU ENCHIMENTO). 

- LARGURA INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA NÃO CORRESPONDENTE AO VÃO-LUZ ENTRE BATENTES,  

- AS COTAS INDICADAS PREVALECEM SOBRE A MEDIÇÃO EM ESCALA. 

- VÃOS INDICADOS PARA ESQUADRIAS CORRESPONDEM ÀS MEDIDAS IN LOCO (COM REVESTIMENTO) 

  ALTURA  H=214cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
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NOTAS GERAIS

- ESPALETAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5cm OU 10cm PADRÃO IN LOCO (COM REVESTIMENTO). 

- CONFERIR MEDIDAS, NíVEIS E PRUMOS NA OBRA.

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 

- PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO  (PISO ACABADO E/OU ENCHIMENTO). 

- LARGURA INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA NÃO CORRESPONDENTE AO VÃO-LUZ ENTRE BATENTES,  

- AS COTAS INDICADAS PREVALECEM SOBRE A MEDIÇÃO EM ESCALA. 

- VÃOS INDICADOS PARA ESQUADRIAS CORRESPONDEM ÀS MEDIDAS IN LOCO (COM REVESTIMENTO) 

  ALTURA  H=214cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
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NOTAS GERAIS

- ESPALETAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5cm OU 10cm PADRÃO IN LOCO (COM REVESTIMENTO). 

- CONFERIR MEDIDAS, NíVEIS E PRUMOS NA OBRA.

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 

- PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO  (PISO ACABADO E/OU ENCHIMENTO). 

- LARGURA INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA NÃO CORRESPONDENTE AO VÃO-LUZ ENTRE BATENTES,  

- AS COTAS INDICADAS PREVALECEM SOBRE A MEDIÇÃO EM ESCALA. 

- VÃOS INDICADOS PARA ESQUADRIAS CORRESPONDEM ÀS MEDIDAS IN LOCO (COM REVESTIMENTO) 

  ALTURA  H=214cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

CAMADA DE FORMA

SUPORTE

PRIMÁRIO

IGOLFLEX

SIKA 1

IMPERMEABILIZAÇÃO
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- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 

- PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO  (PISO ACABADO E/OU ENCHIMENTO). 

- LARGURA INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA NÃO CORRESPONDENTE AO VÃO-LUZ ENTRE BATENTES,  

- AS COTAS INDICADAS PREVALECEM SOBRE A MEDIÇÃO EM ESCALA. 

- VÃOS INDICADOS PARA ESQUADRIAS CORRESPONDEM ÀS MEDIDAS IN LOCO (COM REVESTIMENTO) 

  ALTURA  H=214cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

CAMADA DE FORMA

SUPORTE

PRIMÁRIO

IGOLFLEX

SIKA 1

IMPERMEABILIZAÇÃO

A

B

C

D

B

C

Membrana de argamassa aditivada com Aditivo Impermeabilizante tipo 

SIKA 1, duas a três camadas de 1,0 a 1,5cm cada;

DETALHE DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS

PISOS DE ÁREAS MOLHADAS

SEM ESCALA

IGOLFLEX SIKA;

Suporte;A

Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo 

Camada de Forma - Regularização;

D

IGOLFLEX

E Piso Acabado conforme especificação do Projeto Arquitetônico
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NOTAS GERAIS

- ESPALETAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5cm OU 10cm PADRÃO IN LOCO (COM REVESTIMENTO). 

- CONFERIR MEDIDAS, NíVEIS E PRUMOS NA OBRA.

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. 

- PEITORIS COTADOS A PARTIR DO PISO  (PISO ACABADO E/OU ENCHIMENTO). 

- LARGURA INDICADA PARA PORTAS DE MADEIRA NÃO CORRESPONDENTE AO VÃO-LUZ ENTRE BATENTES,  

- AS COTAS INDICADAS PREVALECEM SOBRE A MEDIÇÃO EM ESCALA. 

- VÃOS INDICADOS PARA ESQUADRIAS CORRESPONDEM ÀS MEDIDAS IN LOCO (COM REVESTIMENTO) 

  ALTURA  H=214cm, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
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D
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Membrana de argamassa aditivada com Aditivo Impermeabilizante tipo 

SIKA 1, duas a três camadas de 1,0 a 1,5cm cada;

DETALHE DE IMPERMEABILIZAÇÃO DOS

PISOS DE ÁREAS MOLHADAS

SEM ESCALA

IGOLFLEX SIKA;

Suporte;A

Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo 

Camada de Forma - Regularização;

D

IGOLFLEX

E Piso Acabado conforme especificação do Projeto Arquitetônico
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NOTAS GERAIS

- ESPALETAS DE PORTAS NÃO COTADAS, TERÃO NO MÍNIMO 5cm OU 10cm PADRÃO IN LOCO (COM REVESTIMENTO). 

- CONFERIR MEDIDAS, NíVEIS E PRUMOS NA OBRA.
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IGOLFLEX SIKA;

Suporte;A
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