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DET. - GRUPO MOTOR GERADOR INSTALADO EM CONTÊINER
PARA ÁREA EXTERNA
SEM ESCALA
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ENTRADA DE MÉDIA TENSÃO - 13800 V
POSTE DA LIGHT EXISTENTE

DESCIDA  EM POSTE DA LIGHT
TERMINAÇÃO EXTERNA

TERMINAÇÃO INTERNA

10 KA - POLIMÉRICO
PARA-RAIOS - 15 KV

400 A - ACIONAMENTO POR ALAVANCA
SECCIONADORA TRIPOLAR - 15 KV

PADRÃO LIGHT
MÓDULO DE MEDIÇÃO

400 A - ACIONAMENTO POR ALAVANCA
SECCIONADORA TRIPOLAR - 15 KV

350 MVA - RELÉS SECUNDÁRIOS
DISJUNTOR MT-PVO

SUBESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA

400 A - ACIONAMENTO POR ALAVANCA
SECCIONADORA TRIPOLAR - 15 KV

15 KV - 400 A - ACIONAMENTO 
SECCIONADORA TRIPOLAR 

TRANSF. #1

COM BLINDAGEM
CABO XLPE/EPR - 15 KV

POR ALAVANCA (TIPO)

400 A - ACIONAMENTO POR ALAVANCA
SECCIONADORA TRIPOLAR - 15 KV

15 KV - 400 A - ACIONAMENTO 
SECCIONADORA TRIPOLAR 

POR ALAVANCA (TIPO)

400 A - ACIONAMENTO POR ALAVANCA
SECCIONADORA TRIPOLAR - 15 KV

350 MVA - RELÉS SECUNDÁRIOS
DISJUNTOR MT-PVO

(EXISTENTE) (NOVO)

4 x 35mm² XLPE/EPR - 15 KV COM BLINDAGEM
REDE SUBTERRÂNEA - 2 x Ø4" COM

TERMINAÇÃO INTERNATERMINAÇÃO INTERNA

3 x 50mm² XLPE/EPR - 15 KV COM BLINDAGEM
REDE SUBTERRÂNEA - 2 x Ø4" COM

COM BLINDAGEM
CABO XLPE/EPR - 15 KV

2 x Ø4" C/3 x 50mm² XLPE/EPR
RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

15 KV COM BLINDAGEM

DO FABRICANTE DA
ESCOPO DE FORNECIMENTO

SUBESTAÇÃO BLINDADA

TRANSF. #2 TRANSF. #3

500 KVA - 13200/220-127 V
TRANSF. TRIFÁSICO

TAPS 13.8-13.2-12.6-12.0 KV

TRANSF. #4

500 KVA - 13200/220-127 V
TRANSF. TRIFÁSICO

TAPS 13.8-13.2-12.6-12.0 KV

DISJUNTOR
TRIPOLAR

REGULÁVEL
1400A

QDP-1
3x[3#150](150)+T.150
HEPR-0,6/1kV-90°C

DPS
90kA
275V

QGBT -  QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
N° DE FASES - Φ3
TENSÃO DE LINHA/FASE - 220/127V
FREQUÊNCIA NOMINAL - 60Hz

Barramento de cobre - 2.1/2"x1/2"

700A 700A 600A

QGBT-GMG
2x3#185(185)+T.50
HEPR-0,6/1kV-90°C

ALM. QGBT
5x[3#185]3x(150)+T.50

XLPE-0,6/1kV-90°C

QF-B.INC
3#16(16)+T.16

HEPR-0,6/1kV-90°C

SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA (NOVA)SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA (EXISTENTE)

QGBT-EXISTE
2x[3#185](185)+T.185
HEPR-0,6/1kV-90°C

DPS
60kA
275V

Barramento de cobre - 2.1/2"x1/2"

500A 63A

ALM. QGBT-CMG
2x[3#185](185)+T.50
XLPE-0,6/1kV-90°C

QF-ELEV.
3#16(16)+T.16

HEPR-0,6/1kV-90°C

GRUPO MOTOR
GERADOR À
DIESEL
S=220kW
V=220/127V
COM QTA

DISJUNTOR
TRIPOLAR
REGULÁVEL
600A

QDP-2
3x[3#150](150)+T.150
HEPR-0,6/1kV-90°C
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Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 144,19 A
Corrente Total: 192,26 A

Potência Demandada: 54945 VA
Potência Instalada: 73260 VA

Ar-condicionado 73260 VA 0,75 54945 VA
Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 24420 VA 24420 VA 24420 VA
17 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
16 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
15 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
14 TUE. AR CONDCIONADO 220 6050 VA 0,85 5143 W 15,88 A 19,20 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 2017 VA 2017 VA 2017 VA
13 TUE. AR CONDCIONADO 220 6050 VA 0,85 5143 W 15,88 A 19,20 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 2017 VA 2017 VA 2017 VA
12 TUE. AR CONDCIONADO 220 6050 VA 0,85 5143 W 15,88 A 19,20 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 2017 VA 2017 VA 2017 VA
11 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
10 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
9 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
8 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
7 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
6 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
5 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
4 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
3 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
2 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
1 TUE. AR CONDCIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QDAC-1

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 177,50 A
Corrente Total: 236,66 A

Potência Demandada: 67635 VA
Potência Instalada: 90180 VA

Ar-condicionado 90180 VA 0,75 67635 VA
Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 30060 VA 30060 VA 30060 VA
21 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
20 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
19 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
18 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
17 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
16 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
15 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
14 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
13 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
12 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
11 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
10 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
9 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
8 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
7 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
6 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
5 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
4 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
3 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
2 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
1 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QDAC-2

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 147,91 A
Corrente Total: 197,22 A

Potência Demandada: 56363 VA
Potência Instalada: 75150 VA

Ar-condicionado 75150 VA 0,75 56363 VA
Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 25050 VA 25050 VA 25050 VA
18 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
17 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
16 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
15 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
14 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
13 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
12 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
11 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
10 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
9 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
8 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
7 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
6 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
5 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
4 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
3 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
2 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
1 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#(4,0)4,0+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QDAC-3

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 142,42 A
Corrente Total: 189,90 A

Potência Demandada: 54270 VA
Potência Instalada: 72360 VA

Ar-condicionado 72360 VA 0,75 54270 VA
Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 24978 VA 24978 VA 22403 VA
17 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
16 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
15 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
14 TUE. AR CONDICIONADO 220 6050 VA 0,85 5143 W 15,88 A 19,20 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 2017 VA 2017 VA 2017 VA
13 TUE. AR CONDICIONADO 220 6050 VA 0,85 5143 W 15,88 A 19,20 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 2017 VA 2017 VA 2017 VA
12 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
11 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
10 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
9 TUE. AR CONDICIONADO 220 5150 VA 0,85 4378 W 23,41 A 28,31 A 40 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 2575 VA 2575 VA
8 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
7 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
6 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
5 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 20 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
4 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
3 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
2 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA
1 TUE. AR CONDICIONADO 220 5010 VA 0,85 4259 W 13,15 A 15,90 A 25 A 3#4,0(4,0)+T.4,0 1670 VA 1670 VA 1670 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QDAC-4

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 39,36 A
Corrente Total: 52,49 A

Potência Demandada: 15000 VA
Potência Instalada: 20000 VA

Motores 20000 VA 0,75 15000 VA
Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 6667 VA 6667 VA 6667 VA

2 TUE. ELEVADOR 220 10000 VA 0,85 8500 W 26,24 A 25,26 A 32 A 3#6,0+T.6,0 3333 VA 3333 VA 3333 VA
1 TUE. ELEVADOR 220 10000 VA 0,85 8500 W 26,24 A 25,26 A 32 A 3#6,0+T.6,0 3333 VA 3333 VA 3333 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QF-ELEV

Condutor de Alimentação
Exaustão 5190 VA 0,75 3893 VA Disjuntor Geral
Motores 1200 VA 1,00 1200 VA Corrente Total Demandada: 439,12 A
Ar-condicionado 174880 VA 0,65 113672 VA Corrente Total: 694,11 A
Aquecedor de água 18500 VA 0,49 9065 VA Potência Demandada: 167327 VA
Tomada de Uso Geral 51450 VA 0,57 29325 VA Potência Instalada: 264491 VA
Iluminação 15886 VA 0,73 11543 VA

Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 88742 VA 88998 VA 86754 VA
21 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
20 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
19 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA

16,17,18 QDAC-4 220 72360 VA 0,85 61506 W 189,90 A 24978 VA 24978 VA 22403 VA
13,14,15 QDAC-3 220 75150 VA 0,85 63878 W 197,22 A 25050 VA 25050 VA 25050 VA
10,11,12 QDLF-3PV-1 220 18767 VA 0,914796 17168 W 49,25 A 59,57 A 6290 VA 6056 VA 6422 VA

7,8,9 QDLF-2PV-1 220 19145 VA 0,9149 17516 W 50,24 A 60,77 A 6017 VA 6365 VA 6763 VA
4,5,6 QDLF-1PV-1 220 25241 VA 0,959734 24225 W 66,24 A 80,12 A 100 A 8080 VA 8224 VA 8946 VA
1,2,3 QDLF-TER-1 220 55182 VA 0,936095 51656 W 144,82 A 175,15 A 125 A 18872 VA 18711 VA 17608 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QDP-1

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 432,25 A
Exaustão 6030 VA 0,75 4523 VA Corrente Total: 676,88 A
Ar-condicionado 163440 VA 0,65 106236 VA Potência Demandada: 164712 VA
Tomada de Uso Geral 65600 VA 0,55 36400 VA Potência Instalada: 257926 VA
Iluminação 18314 VA 0,70 12757 VA

Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel
FP: Fator de Potência

Legenda: 87960 VA 85198 VA 84767 VA
12 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
11 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
10 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA

6 QDAC-2 220 90180 VA 0,85 76653 W 236,66 A 286,24 A 30060 VA 30060 VA 30060 VA
5 QDAC-1 220 73260 VA 0,85 62271 W 192,26 A 232,53 A 200 A 24420 VA 24420 VA 24420 VA
4 QDLF-3PV-2 220 22379 VA 0,915646 20491 W 58,73 A 71,03 A 63 A 7750 VA 7842 VA 6788 VA
3 QDLF-2PV-2 220 22469 VA 0,915664 20574 W 58,97 A 71,32 A 8067 VA 6819 VA 7584 VA
2 QDLF-1PV-2 220 22335 VA 0,915637 20451 W 58,61 A 70,89 A 8067 VA 7365 VA 6903 VA
1 QDLF-TER-2 220 22697 VA 0,916911 20811 W 59,56 A 72,04 A 8060 VA 7166 VA 7471 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QDP-2

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 35,57 A
Corrente Total: 56,16 A

Potência Demandada: 13553 VA
Potência Instalada: 21400 VA

Motores 21400 VA 0,63 13553 VA
Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 7133 VA 7133 VA 7133 VA
6 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
5 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
4 RESERVA -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
3 BOMBA JOCKEY (RESERVA) 220 3050 VA 0,85 2593 W 8,00 A 9,68 A 16 A 3#4,0+T.4,0 1017 VA 1017 VA 1017 VA
2 BOMBA PRINCIPAL 220 15300 VA 0,85 13005 W 40,15 A 48,56 A 63 A 3#16+T.16 5100 VA 5100 VA 5100 VA
1 BOMBA JOCKEY 220 3050 VA 0,85 2593 W 8,00 A 9,68 A 16 A 3#4,0+T.4,0 1017 VA 1017 VA 1017 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QF-B.INC

200 A
3#70(35)+T.35A

250 A
3#120(70)+T.70A

200 A
3#70(35)+T.35A

150 A
3#50(25)+T.25A

700 A
3x3#150(150)+T.150

700 A
3x3#150(150)+T.150

63 A
3#16(16)+T.16A

63 A
3#16(16)+T.16A

3#70(35)+T.35

250 A 3#120(70)+T.70

3#16(16)+T.16
63 A 3#16(16)+T.16
63 A 3#16(16)+T.16
63 A 3#16(16)+T.16

63 A 3#16(16)+T.16

63 A 3#16(16)+T.16

228,53 A
210,02 A

200 A 3#70(35)+T.35

150 A 3#50(25)+T.25

3#25(25)+T.25
3#25(25)+T.25
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7 QFB.RECL1 220 1730 VA 0,85 1471 W 4,54 A 5,67 A 576,6 VA 576,6 VA 576,6 VA25 A 3#4+T.4

8 QFB.RECL2 220
9 QFB.REUS 220

220 1730 VA 0,85 1471 W 4,54 A 5,67 A 576,6 VA 576,6 VA 576,6 VA25 A 3#4+T.4

220 1730 VA 0,85 1471 W 4,54 A 5,67 A 576,6 VA 576,6 VA 576,6 VA25 A 3#4+T.4

Motor 5190 VA 1 5190 VA

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 863,71 A
Corrente Total: 1.479,6 A

Potência Demandada: 329120 VA
Potência Instalada: 563.811 VA

Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 187.937 VA
11 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA
10 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A 0 VA

4,5,6 QDP2 220 257926 VA 0,959734 237.291 W 676,88 A 846,1 A 85.975 VA 85.975 VA 85.975 VA
1,2,3 QDP1 220 264491 VA 0,92 243.331 W 694,11 A 867,63 A 700 A 88163 VA 88163 VA 88163 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QGBT

1400 A
5x[3#185]3x(185)+3xT.185

3x3#150(150)+T.150

700 A 3x3#150(150)+T.150

7,8,9 QGBT-CMG 220 41.397 VA 0,92 38.085 W 108,63 A 135,79 A 600 A 3x3#150(150)+T.150

Condutor de Alimentação
Disjuntor Geral

Corrente Total Demandada: 600 A
Corrente Total: 108,63 A

Potência Demandada: X VA
Potência Instalada: 41.397VA

Tipo de Demanda Potência Instalada (VA) Fator de... Potência Demandad... Totais do Painel

FP: Fator de Potência

Legenda: 13.799 VA 13.799VA 13.799 VA
11 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A
10 Reposição -- -- -- -- -- -- 20 A

4,5,6 QFB-INC 220 21400 VA 0,85 18.190 W 56,16 A 70,2 A 7.133 VA 7.133 VA 7.133 VA
1,2,3 QF-ELEV 220 20000 VA 0,85 17000 W 52,49 A 65,61 A 63 A 6.666 VA 6.666 VA 6.666 VA

CIRCUITO DESCRIÇÃO DA CARGA TENSÃO
(V)

POTÊNCIA
TOTAL (VA) FP POTÊNCIA

TOTAL (W) I.N. (A) I.P. (A) DISJUNTOR
(A) CABOS (MM) A B C

QGBT-CMG

600 A
2x[3#185](185)+T.50mm²

3#16(16)+T.16

7,8,9 QGBT-EXT EX EX VA EX EX EXA EX EX EX
63 A 3#16(16)+T.16

EX EX VA EX VA

13.799 VA 13.799VA 13.799 VA

187.937 VA 187.937 VA
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